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Projekt pn.: ,Czysta Energia w Gminie Lukéw III” wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA EUKOW Lukow, dnia 11 marca 2019 r.
21-400 Bukow, ul, Swiderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Znak sprawy: P1.271.1.2019

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawe i montaz instalacji kolektoréw
stonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukéw
w ramach projektu , Czysta Energia w Gminie tukéw III”.

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2215), Zamawiajacy - Gmina tukéw, ul. Swiderska 12,

21-400 Lukéw przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), ktére wptynely do Zamawiajgcego wraz z udzielonymi

odpowiedziami.

Pytanie z dnia 8 marca br.:

1. Prosimy o dopuszczenie modutéw o standardowej wytrzymato$ci mechanicznej réwnej
5400 Pa. Pragniemy zwréci¢ uwage, iz standard ten wystarcza do prawidtowej eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej nawet w warunkach gérskich i na dachach wiezowcow - czyli
trudniejszych niz przewidziane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Ad. 1 Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z projektem budowlanym moduly fotowoltaiczne
powinny by¢ zgodne z normami okre§lajacymi wptyw czynnikéw zewnetrznych
dla III strefy obcigzenia $niegiem oraz I strefy obcigzenia wiatrem.

Pytanie z dnia 11 marca br.:

Na pytanie z dnia 4 marca dotyczgce minimalnej warto$ci parametru obcigzenia $niegiem,
Zamawiajgcy wymaga 6000 Pa. Zwracamy sie z pro$ba o obnizenie do standardowej wartosci
tego parametru 5400 Pa. Zwracamy uwage, Ze standard ten od lat wystarcza do prawidtowej
eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, nawet w warunkach gérskich inadachach
wiezowcow, czyli w trudniejszych warunkach niz przewidywane przez Zamawiajgcego. Przy
odpornosci réwnej 5400 Pa moduly wytrzymuja nacisk 550 kg na metr kwadratowy, czyli jeden
modut moze by¢ obcigzony masg 900 kg. Zatem moduty sa wielokrotnie bardziej wytrzymate
na nacisk $niegu i wiatru, niz konstrukcja dachu na ktérym sg zainstalowane.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania dotyczace wytrzymatos$ci statycznej na przednia strone
modutu na poziomie 6000 Pa
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B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sie integralna
czescia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i beda wigzace przy skladaniu
ofert.

C. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)
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