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Projekt pn.: ,Czysta Energia w Gminie tukéw III” wspoéifinansowany ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

tukéw, dnia 24 czerwca 2020,

79
Znak postepowania: PL.271.1.3.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukéw w ramach projektu ,Czysta
Energia w Gminie Lukoéw III".

A. Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw, przekazuje tresé
kolejnych zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 19 czerwca br:

Chciatbym panstwa zawiadomié, iz minimalne parametry zamieszczone
w specyfikacji dotyczgce inwertera sg wadliwie dobrane, co ostateczni sprawia,
iz opis przedmiotu zamdwienia zostat Zle opisany, co uniemozliwia ztozZenie oferty
zgodnie z warunkami zamieszczonymi w specyfikacji technicznej zaméwienia
W przetargu nieograniczonym.

Chodzi tutaj o parametr maksymalnego pradu wyjécia AC, ktéry ma mieé minimum
14 A, ktéry panstwo zamiescili w specyfikacji. Jest to parametr, ktory panistwo
opisuja jako podstawowy, ktéry inwerter musi speiniac.

Inwertery tréjfazowe, o mocy jaka panistwo okreslili na 2,5 kW majg z reguty po 4-8
A maksymalnego pragdu wyjscia, co automatycznie sprawia iz nie maja
maksymalnego pragdu wyjscia na 14A.

Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami w projekcie Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenie o parametrach nie
przekraczajqcych prqdu 14A (z mniejszym padem wyjscia mogq by¢ zastosowane)
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Projekt pn.:, Czysta Energia w Gminie Eukéw II” wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kolejne pytania z dnia 19 czerwca br:
Pytanie 1.

Prosimy o rezygnacje z wymogu obudowy falownika lub oddzielnej obudowy w klasie
ITizolacji. Falowniki sa w pierwszej klasie izolacji (z uwagi na elementy przewodzace),
stad musi by¢ uziemiony (przewdd PE). Natomiast polskie przepisy nie wymagaja
uziemienia obudowy falownika.

Pytanie 2.

Wymogi odnos$cie monitoringu kazdego modutu z osobna oraz wykorzystanie
optymalizatoréw redukujgce napiecie kazdego modutu do 1 V w przypadku pozaru
lub odcigcia sieci publicznej wskazuje na konkretne rozwigzania. Zwracamy uwage,
ze czotowi producenci takich rozwigzan wprowadzili juz falowniki bez wyéwietlaczy.
Prosimy o rezygnacje z wymogu wys$wietlacza na falowniku.

Pytanie 3.

Prosimy o dopuszczenie falownikéw z 1 wejéciem DC na MPPT. Przy tak matych
instalacjach jest to w zupetno$ci wystarczajace.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie falownika z maksymalnym napieciem wejéciowym 480 V
Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie braku wymogu minimalnego napiecia wej$ciowego,
dla falownikéw o staltym napieciu wejSciowym stosujac optymalizatory
umozliwiajace niezalezne dziatanie modutéw.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 1.

Zamawiajqcy dopuszcza pod warunkiem spetnienia ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem bezposrednim.

Odpowiedz na pytanie 2.

Zamawiajqcy dopuszcza falownik bez wyswietlacza pod warunkiem zastosowania
dodatkowego zewnetrznego licznika ktory bedzie wskazywat produkcje biezgcg
w czasie rzeczywistym oraz rejestrowat catkowitq moc wyprodukowang.

Odpowiedz na pytanie 3.

Zamawiajqcy dopuszcza falownik z 1 wejsciem DC na MPPT

Odpowiedz na pytanie 4.

Zamawiajqcy dopuszcza falownik z maksymalnym napieciem wejsciowym 480 V
Odpowiedz na pytanie 5.

Zamawiajqcy dopuszcza inwerter o innym minimalnym napieciu wejsciowym niz
opisany w projekcie, pod warunkiem Ze proponowany inwerter bedzie w 100%
kompatybilny z montowanymi optymalizatorami. Nie dopuszcza sie aby dochodzito do
awarii systemu PV poprzez komunikat, btqd niskiego napiecia taricucha w przypadku
nie spetnienia kompatybilnosci optymalizatora i falownikiem .
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Projekt pn..,.Czysta Energia w Gminie tukéw III” wspéifinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

B. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna
czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy
sktadaniu ofert.

C. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tres¢ w pozostalym zakresie
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie ulega zmianom.

b %
-
Mariusz OSiak

(podpis kierownika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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